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1. INFORMACE O KLASIFIKOVANEM VYROBKU

Plvod a pouziti v praxi:

Vyrobek Prihoda PMS je urcen jako ,klasifikovany vyrobek typu®“. Jeho
klasifikace je platna pro nasledujici pouZiti v praxi:

Zavésené textilni rozvody vzduchu.

Popis:

Vyrobek Prihoda PMS je Uplné popsan v protokolech o zkou$ce uvedenych

v ¢lanku 2.

2. PROTOKOLY O ZKOUSCE A VYSLEDKY ZKOUSEK VYUZITE
PRO TUTO KLASIFIKACI

Zkusebni protokol

Nazev laboratofe

Nazev zadavatele Protokol o zkousce ¢. Zkusebni metoda

CSla.s., PTL

Prihoda s.r.o.

13956 CSN EN ISO 11925-2

Vysledky zkousek

Vysledky
Poiet Pramérny
Zkusebni metoda Parametr < kontinualni | Parametr
zkousek <
parametr splnéni
, (m)
CSN EN ISO :
11925-2 Fs <150 mm(1) 6 (-) ano
vystaveni = 15 s zapéleni filtraéniho papiru 6 (-) ne
vystaveni plochy

(-): nevztahuje se

(1): do 20. s od za¢atku expozice




- bez podkladu






